
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

35 GX-B1300/20-5-22032 2022/12/16 综合判定：合格

36 GX-B1300/20-5-22033 2022/12/16 综合判定：合格



37 GX-B1383/21-5-22003 2022/12/16 综合判定：合格

38 GX-B1415/22-5-22027 2022/12/16 综合判定：合格

39  GX-B1417/22-5-22006 2022/12/17 综合判定：合格。



40  GX-B1417/22-5-22007 2022/12/17 综合判定：合格。

41  GX-B1417/22-5-22008 2022/12/17 综合判定：合格。

42  GX-B1417/22-5-22009 2022/12/17 综合判定：合格。



43 GX-B1312/20-5-22522~22526 2022/12/17

本次共检
电力变压器5台，
5台电力变压器
所检项目合格。

44 GX-B1312/20-5-22527~22536 2022/12/17

本次共检
电力变压器10台，
10台电力变压器
所检项目合格。

45 GX-B1323/21-5-22170~22173 2022/12/19

本次共检交流电动
机4台，4台交流电
动机所检项目合格
。



46 GX-B1321/20-5-22615-22623 2022/12/19
本次共检电力电缆
9条，9条电力电缆
合格。

47 1GX-B1321/20-5-22624-22632 2022/12/19
本次共检电力电缆
9条，9条电力电缆
合格。

48 GX-B1495/20-5-221820`221847 2022/12/21

本次共检高压开关
柜28台，28台高压
开关柜所检项目合
格。



49 GX-B1495/20-5-221848`221860 2022/12/21

本次共检高压开关
柜13台，13台高压
开关柜所检项目合
格。

50 GX-B1301/21-5-22014 2022/12/19 综合判定：合格。

51 GX-B1301/21-5-22015 2022/12/19 综合判定：合格。



52 GX-B1302/21-5-22009 2022/12/19 综合判定：合格。

53 GX-B1312/20-5-22537～22540 2022.12.17 所检项目合格



54 GX-B1312/20-5-22541～22547 2022.12.17 所检项目合格

55 GX-B1312/20-5-22548～22554 2022.12.17 所检项目合格



56 GX-B1323/21-5-22174～22176 2022.12.19 所检项目合格

57 GX-B1321/20-5-22647～22654 2022.12.19 所检项目合格



58 GX-B1321/20-5-22655～22665 2022.12.19 所检项目合格

59 GX-B1495/20-5-221878～221891 2022.12.21 所检项目合格

60 GX-B1495/20-5-221892～221901 2022.12.21 所检项目合格



61 GX-B1495/20-5-221861～221877 2022.12.21 所检项目合格

62 GX-B1517/20-5-22030 2022-12-21 综合判定：合格。

63 GX-B1517/20-5-22031 2022-12-21 综合判定：合格。



64 GX-B1517/20-5-22032 2022-12-21 综合判定：合格。

65 GX-B1517/20-5-22033 2022-12-21 综合判定：合格。

66 GX-B1358/21-5-22004 2022-12-21 所检项目合格。



67 GX-B1352-21-5-220270~220301 2022/12/21本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关32台,32台所检项目合格。



68 GX-B1352-21-5-220302~220328 2022/12/21本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关27台,27台所检项目合格。



69 GX-B1352-21-5-225038-225042 2022/12/21本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护5台,5台所检项目合格。



70 GX-B1352-21-5-225043-225045 2022/12/21本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护3台,3台所检项目合格。



71 GX-B1359-21-5-220118~220124 2022/12/21本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置7台，7台所检项目合格。



72 GX-B1359-21-5-220125-220146 2022/12/21本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置22台，22台所检项目合格。



73 GX-B1359-21-5-220147-220164 2022/12/21本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置18台，18台所检项目合格。



74 GX-B1310/21-5-22303 2022.12.27未发现超过φ3mm当量直径

75 GX-B1354-20-5-22014 2022-12-28电网接地电容电流符合规 。



76 GX-B1351-21-5-22007-22008 2022-12-30本次共检矿用隔爆型检漏继电器2台,2台 。

77 GX-B1350-21-5-22104 2022-12-30本次共检验接地装置7处，7处所检项目全部合格。



78 GX-B1350-21-5-22105 2022-12-30本次共检验接地装置6处，6处所检项目全部合格。

79 GX-B1328/20-5-22160～22164 2022.12.30 所检项目合格



80 GX-B1328/20-5-22165～22166 2022.12.30 所检项目合格

81 GX-B1314/21-5-22025～22027 2022.12.30 所检项目合格

82 GX-B1310/21-5-22305 2022/12/29 符合标准要求。



















 






























