
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

183 GX-B1611/23-2-24007 2024/8/13 所检项目合格。

184 GX-B1611/23-2-24008 2024/8/13 所检项目合格。



185 GX-B1611/23-2-24009 2024/8/13 所检项目合格。

186 GX-B1611/23-2-24010 2024/8/13 所检项目合格。



187 GX-B1611/23-2-24011 2024/8/13 所检项目合格。

188 GX-B1611/23-2-24012 2024/8/13 所检项目合格。



189 GX-B1360/21-2-24001～24017 2024.8.16
本次共检验低压断路
器17台，17台所检项

目合格。

190 GX-B1360/21-2-24018～24035 2024.8.14
本次共检验低压断路
器18台，18台所检项

目合格。



191 GX-B1404/20-2-24007 2024.8.16

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

192 GX-B1404/20-2-24008 2024.8.16

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能质

量 公用电网谐波》
要求。



193 GX-B1404/20-2-24009 2024.8.16

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

194 GX-B1404/20-2-24011 2024.8.16

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。



195 GX-B1404/20-2-24012 2024.8.16

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波
电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波
》要求。

196 GX-B1416/22-2-24026 2024.8.20 综合判定：合格。



197 GX-B1322/21-2-24251～24255 2024.8.19 所检项目合格。

198 GX-B1321/20-2-24517～24524 2024.8.19 所检项目合格。



199 GX-B1321/20-2-24525～24527 2024.8.19 所检项目合格。

200 GX-B1321/20-2-24528～24530 2024.8.19 所检项目合格。


